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Zespot Szkétr i Placdwek pn
Centrum dla Niewidomych i Stabowidzacych
w Krakowie
ul. Tyniecka 6, 30-319 Krakoéw

Dot.: PROTOKOt O STANIE KANALIZACJII WEWNETRZNEJ
I ZEWNETRZNEJ ORAZ INSTALACJI WODOCIAGOWE]J

Zgodnie z zaleceniem wtasciciela nieruchomosci wkonano
sprawdzenie stanu technicznego wewnetrznej instalacji
Kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji zewnetrznej
ogélnosptawnejprzy budynku przy ul. Tynieckiej 6

1. instalacja jest szczelna i drozna i nadaje sie do
dalszej eksploatacji

2. wykonano test dzialania Przepompownia Sciekéw
typ Navo-I11/4/6,0/B w kanalizacji ogélnosplawnej
dziatg i nadaje sie do dalszej eksploatacji

3. Wykonano test pracy zaséw dziaia i nadaje
sie do dalszej eksploatacji

Na tym opinie zakoriczono i podpisano
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