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Temat: Przebudowa wraz z rozbudowg budynku nr 2 ZOL Krakéw ul.Wielicka 267 dz. 114/12 obr.59
projekt wykonawczy - zamienny
Funkcja Imig | nazwisko Nr uprawnieii Podpis INWESTOR:
Projektowat: | drin2. arch. J. Czechowicz | RP-Upr/469/91 Zakiad Opiekuriczo Leczniczy Krakéw
mgrin2. arch. W.2 ul.Wielicka 267
Opracowal: | mgr InZ. arch. T. Kudia OBIEKT:
Sprawdzit  |drinZ. arch. L. Stozek nr upr.309/2000 s:dﬂm;’;rz_% Krakéw ulWielicka 267
Ty SCHEMAT PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
rysunku:
Jednostka projektowania: Branza: Data: Skala: Nrrys:
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