
[image: image1.jpg]Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie prowadzi postepowanie w sprawie

nieprawidiowego stanu technicznego budynku frontowego przy ulicy Rekawka 53 w

Krakowie .

Zarzadca obiektu na posesji przy ulicy Rekawka 53 w Krakowie — frontowego i

przybudowanej oficyny jest Pan Krzysztof Zatorski.

Przedmiotem odrgbnego postepowania administracyinego organu nadzoru budowlanego,

pmnadmvnwpod:mROA 7356-25- 424/02 jest nieprawidiowy stan techniczny
przewodéw kominowych budynku. To postepowanie zostalo zakoriczone decyzja znak ROA-

7356-29-534 / 00 z dnia 16 czerwca 2000 r., Kiora nakazano éwczesnemu zarzadcy

budynku — Zarzadowi Budynkow Komunalnych w Krakowie wykonanie —prawidiowe]

wentylacii kuchni mieszkar 1 i 4, dobudowe brakujacego przewodu, ocieplenie i otynkowanie

okrelonych kominow.

Remont przewodéw kominowych budynku nie zostat wykonany.

W toku postepowania wyjaéniajacego organ nadzoru budowlanego zebral niezbedny

material dowodowy, w dniach 22 czerwca 2004 r. oraz 11 lipca 2006 . w obecnosci

zarzadcy dokonano ogledzin obiektu .

Do akt postepowania przediozono :

- ksigzke obiektu zalo2ona 16 grudnia 1999 1.

- protokél z przeprowadzenia kontroli instalacii gazowej z dnia 12 marca 2003 .,

- protokst nr 248/12/99 badania rezystancji izolacji i sprawdzenia skutecznosci

samoczynnego wylacznika zasilania instalacji elektrycznej, wykonany w grudniu 1999 r.,

-protokét z przegladu stanu technicznego obiektu budowlanego — przeglad piecioletni

budynku przy ul. Rekawka 53 front, wykonanego wlistopadzie 2000 r. przez in2. Andrzeja

Zabka,
-protokdt z przeprowadzonej w dniu 12 marca 2003 r. okresowej rocznej kontroli budynku
Rekawka 53, sporzadzony przez inz. Barbare Mizgalewicz, inz. Wiestawa Wojcika,
-, Opinig konstrukcyjng dotyczaca stanu technicznego budynku przy ulicy Rekawka 53 w
Krakowie , opracowan,dnia 12 maja 2005 r, przez mgr inz. Piotra Sikorg.
Budynek frontowy zbudowany zostat z koricem XIX wieku, péiniej byt przebudowywany. W
trakcie ogledzin stwierdzono, ze budynek ten jest obiektem parterowym, podpiwniczonym ,
z dachem dwuspadowym o drewnianej wigzbie pokrytym papa na deskowaniu. Suany
wybudowano z cegiel. Strop na piwnicami tworza lukowe skiepienia ceglane oparte na
déwigarach stalowych . Stropy nad pomieszczeniami parteru sa drewniane, belkowe, w sieni
budynku jest sklepienie ceglane, oparte na scianach poprzecznych.
moommpmm-y‘ jest w instalacje elekiryczna, wod- kan, gaz doprowadzony jest do
o

Na parterze budynku znajduja si¢ dwa mieszkania . Wiascicielem mieszkania nr 1 jest Pan
Krzysztof Zatorski, mieszkanie nr 4 jest zajmowane przez najemce.
Analizujac zebrany, kompletny materiat dowodowy organ-nadzoru budowlanego stwierdzi,
ze budynek frontowy posesji przy ulicy Rekawka 53 jest w ziym stanie technicznym
Sklepienia piwnic wykazuja uszkodzenia - jedno z nich jest rozspojone i splaszczone o okolo
8cm, ugiete skorodowane belki stalowe sklepienia pod mieszkaniem nr 1 lokalnie podparto
mghnymuwkum Sciany  piwnic — wg informacji od lat zalewane przy wigkszych
opadach atmosferycznych wykazuja zniszczenia spoin , zawilgocenia i zmurszenia cegiel ,
lokalnie nastapilo wyplukanie gruntu spod fundamenitow. W sieni glownej budynku na
sklepieniu jest przebiegajace przez cala jego diugosé rozspojenie o rozwartosci okolo 1,5 —
2 cm , obluzowania cegiel nad brama wejsciowa , pekniecie nadproza , widoczne sq
zalewania, odpadaja platy tynku. Sciana elewacyjna przy bramie do sieni jest popekana na
calej gruboéci muru . W mieszkaniu nr 1 w pokoju od strony podworka sufit jest ugiety, czu¢
stechlizng . W tazience na suficie sa zawiigocenia. Na strychu nad pokojem j.w — widoczny
w odkrywoe fragment belki stropowej jest zmurszaly — powierzchnia drewna rozsypuie sie.
To pole stropu jest bardzo podatne na obciazenie dynamiczne . Drewniana wigzba wykazuje
zawilgocenia, uszkodzenia korazja biologiczna , podobnie deskowanie.

Zgodnie z trecia wnioskow wyzej powolanej ,Opinii konstrukcyjnej .
Uszkodzenia materialowe sq tak znaczne, mpmnymmmu.nymmeu





[image: image2.jpg]przy najblizszych wigkszych opadach atmosferycznych .~
W dniu 14 stycania 2005 r. w tut. Inspektoracie zostal spisany protoks! dotyczacy

Przedmiotowego obiektu, w KIdrym nz. Piotr Sikora. potwierdzi . . "budynok w Kazdej chwili
groz zawaleniom , gayz wszysikie olementy konstrukcyjn — fundamenty, Sciany , stropy ,
wigzba dachowa nie spelniajq warunkéw nosnosci i uzytkowania ,. Podal jednoczeénie, ze
Ot ,..w obecnym stanie faktycznym brak jost mozliwosci wykonania — skutecznych
Fabozpiaczer, Ktére moglyby zapewnc bezpieczne uzytkowanie obiofts

Ponowna kontrola budynku przy ul. Rekawka 53 w Krakowie zostala przsprowadizona w dniu

Mmaterialu jest zagrozona awaria, Materialy budowlane ‘Scian, sklepieri piwnic - cegly |

Slementy stalowe sa zawilgocone, lokalnie bardzo zniszczone - stwiardzory Wwystepowanie

walebna korozii i rozwarstwienia elementow stalowych, zmurszenie | braf| cegiel.

W mieszkaniu nr 4 w parterze budynku s rysy Scian . Wylewka w przejéciu pomiedzy

pokojem a kuchnia - w strefie nad zagrozonym skiepieniem piwnicy - wykazuje gigbokie

popekanie. _Sklepienie sieni budynku jest miejscami gleboko Ppopekane, rozspojone,

odpadaia kawalki wyprawy . Popekania sa podiuzne, lokalnie poprzecany. Skala uszkodzen

wskazuje na zagrozenie bezpieczeristwa - Przynajmniej lokalne wypadanie materiaty

budowlanego. Strop podstrychowy jest podatny na obciazenia. N strychu skiadowane sq

stosy rzeczy . Na elewacii frontowej widoczne sa rysy | popekania pionowe, ukone —

hajwieksze uszkodzenia lokalizuja sig w okolicy brarmy wejéciowe,

W budynku nie wykonano zadnych zabezpieczen,

Zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane O ... W razie

stwierdzonia polrzeby opréznienia w calosoi lub w czesci budynkis Pprzeznaczonego na staly

pobytludzi, bezposrednio grozqcego zawaleniem, wiasciwy organ jest zobowigzany ;

") nakazac,w drodze decyz;i, na podstawie protokolu ogledsin, wiatciuieer! lub zarzadcy
Obiektu budowlanego oprsznienie bad? wylgczenie w okresionym terminie calosci lub
c2esci budynku z uzytkowania,

@ umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrosenia bezpieczenstwa ludzi

lub mienia oraz o zakazie jego uzytkowania,

b) wykonanie doraznych 2zabezpieczer i usunigcie zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub
mienia, 2 okresleniem technicznie uzasadnionych termindw ioh wykonants

Analizujac zebrany w toku
fochnicznego budynku przy ul. Rekawka 53 w Krakowie o

Odnoszac si
1a6rym Pan Krzysztof Zatorski , wepohwiasciciel | zarzadca budynku przy ul. Rekawka 53 w
Krakowie podnosi, iz od 2004 r. oczekje na .. wyganie decyzji Nadzoru Budowlanego o
natychmiastowym wyburzeniu bucynku, ze wzgledu na zagrozenie zdrowia i zycia
Wezystkie inne zabezpieczenia nie przyniosq oczekiwanego skutku , poniewaz budynek od
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POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W KRAKOWIE
POWIAT GRODZKI

ROA . 7356 - 25 - 475/ 04
POSTANOWIENIE

Na podstawie art 113 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
‘administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pbzniejszymi zmianami ) N
art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 83 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity
Dz U. 22003 . nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami )

. Prostuje sig oczywista omylke

w decyzji nr 88 / 2006 znak ROA . 7356 — 25 — 475/ 04 z dnia 11 sierpnia 2006 r., ktérym organ
nadzoru budowlanego | instancji nakazal Panu Krzysztofowi Zatorskiemu, zam. Krakow ul.
Rekawka 53  jako zarzadcy budynku przy ulicy Rekawka 53 w Krakowie oprznienie z ludzi |
ich mienia obiektu budowlanego oraz wykonanie zabezpieczeri tego obiektu, w trybie art. 68
Ustawy Prawo budowlane

W nastgpujacy spossb :
na stronie pierwszej w wierszu nr 11 jest

opréznienie z ludzi | ich mienia budynku frontowego posesii przy ulicy Rekawka 31 w
winno by

opréznienie z ludzi | ich mienia budynku frontowego posesii przy ulicy Rekawka 53 w

UZASADNIENIE

Wyzej wymieniona oczywista omylka powstala podczas pisania na komputerze tekstu postanowienia
Zgodnie z art. 113 . § 1 kpa cyt. ,...Organ administracjipublicznej moze z urzedu lub na 2adanie
strony prostowac w drodze postanowienia blgdy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omylki w

wydanych przez ten organ decyzjach *
Tresé wyzej powotanej decyzji nr 88 /2006 znak ROA.7366-25-475 / 04 z dnia 11 sierpnia 2006 r.

$wiadczy, ze dotyczy ona wytacznie budynku nr 53 przy ulicy Rekawka w Krakowie.
Na niniejsze postanowlenie siuzy stronom zazalenie do Malopolskiego Wojewddzkiego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego w terminie 7 dni od daty doreczenia.

Otrzymujq :

4 Pan Krzysztof Zatorski, ul. Rekawka 53/1, Krakow

2/ Gmina Krakow —Prezydent Miasta Krakowa dzialajacy przez Wydzial Skarbu Miasta Urzedu Miasta
Krakowa, ul. Kasprowicza 29, Krakow,

3/ Wydzial Mieszkalnictwa Urzedu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, Krakéw,

&r\Wyczial Archittury | Urbanistyki Urzedu Miasta Krakows, ul Limanowskiego 1, Kiakow
a

Towiatowy Inspekiora Nadzors Budowlanega w Kiskowie, Powiat Grodakd ~ Keakow, Wl Sw. Wawrzyica 13 Wl (012) 254 1457





